
1xP80x10

3xP80x10
L1,L2,L3

PEN

F210/16A

F36/16A

Transformator
630kVA

21kV/0,42kV
(max. 1000kVA)

ZK

F16/16A

F46/16A

ITK-224

F516/16A

INP
1600A

3

Licznik

3
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Analizator
PAC-4200

XP1

LP1

LP1 TP-1

Koncentrator

Tablica pomiarowa
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KR1

KR2

KR3

stacji

W1

ETR011

H1

H2

H3

H4

H5

Sterowanie SN

Zabezp.
term.10 20

0,5A

250A

630A

20 kV

T (4)L (3)

A

SN2 SN2

3

3

M (2)*

SF6

pomiaru energii

SN2

W (1)*

630A

3

SN-2

50

K200LR

20:v3/0,1:v3/0,1:v3/0,1:3

3xCTM-20

SF6 SF6

M
24VDC

230VAC
DWN

I0-22
100/1

1500/5 A

2,5 VA kl. 0,2s

Proj. linia kablowa
YHAKXS lub XRUHAKXS

3x1x240/50mm2 20 kV

p. 3

 K480TB

Granica
eksploatacji

kablowa

Odbiorcy)

15/5/5

II - kl. 5P10 Fs5 5VA
Ith=16kA
Idyn=40kA

3xVTB-20

I - kl. 0,2, 5VA - rozl.

I - kl. 0,2s Fs5 5VA - rozl.

II - kl. 0,5, 5VA
III - kl. 3P, 5VA

Uwagi:
1.
2.

3.

pomiarowego.
4.

UPS
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1
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630A

    A
630A

Schemat SN i stacji
transformatorowej SN/nn
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