
istn. RGnN - fragment
ISTNIEJĄCA ROZDZIELNICA GŁÓWNA nN W STACJI ESV-0335 NA DZ. NR 23/1
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DŁUGOŚĆ
KABLA

nN (1) 4x YKXS 0,6/1kV 1x240mm² FL4/RGnN/ESV-0335 ÷ FL1/Z-0335/4-1 ~15m 

Lista kablowa nN
RELACJA
KABLA

TYP
KABLA

OZNACZENIE
KABLA

nN (2) 2x YAKXS 0,6/1kV 4x240mm² FL2/Z-0335/4-1 ÷ FL1/ Z-0335/4-2 ~ 135m 

NR
EKSPLOATACYJNY

L-335/4

L-335/4

DŁUGOŚĆ
PRZEWODU

s (1) FTPw 4x2x0,5 kat. 5e + Opto 40/3,7 ESV-0335 ÷ Z-0335/4-1 ~ 15m 

Lista przewodów pomiarowych
RELACJA

PRZEWODU
TYP

PRZEWODU I RURY OSŁONOWEJ
OZNACZENIE
PRZEWODU

s (2) FTPw 4x2x0,5 kat. 5e + Opto 40/3,7 Z-0335/4-1  ÷ Z-0335/4-2 ~ 135m 
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Projektowany rozłącznik FL2÷3 w proj. złączu nr Z-0335/4-1 oraz FL1÷2 w proj. złączu nr Z-0335/4-2  - podwójny sprzężony
rozłącznik bezpiecznikowy, załączany 3-biegunowo np. ARS 1250 pro prod. Apator S.A.

UWAGA:
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PEN

Ruz≤30Ω

FL4

100A gG
ARS400A

3

w miejsce istniejącego złącza nr Z-0335/4-1 na dz. nr 23/1

3N ~50Hz, 400/230V TN-C

FL2÷3

500A gG
ARS1250A
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Projektowane złącze kablowe nN typu ZK4a zabudowane 
Z-0335/4-1ESV-0335

nN (1)
s (1)

FL1

WTZ-3
ARS630A

3

150A/5A3

Budowa
Ultranet

PEN

Ruz≤10Ω

Projektowany zestaw złączowo-pomiarowy nN typu ZK3a-3PP zabudowany  dz. nr 12/55

3N ~50Hz, 400/230V TN-C

Z-0335/4-2
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HOTEL - Pp1=100kW

PL* 150A/5A
2,5VA FS5
kl.0,2s3

847-713

TP11÷13

LPW-WAGO*
FW1*
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160A gG
ARS400A

3

FL3

REZERWA
ARS400A

nN (2)
s (2)

s (2)
nN (2)

WLZ Odbiorcy poza
opracowanie

USŁUGI - Pp2=150kW

PL* 250A/5A
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kl.0,2s3
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Samoczynne wyłączenie zasilania
0,4kV - Układ TN-C-S

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA
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IE Projekt Marcin Sałęga
ul. Jarzębinowa 33, 55-080 Kąty Wrocławskie

ESV S.A.
ul. Ciepłownicza 1A, 55-011 Siechnice

IEProjekt

PRZYŁĄCZE KABLOWE nN

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

mgr inż. MARCIN SAŁĘGA; upr. nr 360/DOŚ/10
upr. bud. w specjalności inst. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych do projektowania bez ograniczeń 

ELEKTRYCZNA

Wrocław, ul. Przemkowska / Otyńska / Babimojska
dz. nr 12/15, 12/55, 13/5, 13/6, 14/8, AR_4, jedn. ewid. M. Wrocław, obr. ewid. Muchobór Mały

BIUROWEGO I USŁUGOWEGO PRZY UL. NOWOSOLSKIEJ/BABIMOJSKIEJ WE WROCŁAWIU 
BUDOWA  PRZYŁĄCZA KABLOWEGO nN DLA ZASILANIA BUDYNKU HOTELOWEGO,

oraz dz. nr 23/1, 11/13, 64, AR_6, jedn. ewid. M. Wrocław, obr. ewid. Muchobór Mały

- Elementy przystosowane do plombowania:
- obudowa zabezpieczenia przedlicznikowego wraz z zaciskiem PEN,
- przekładniki prądowe,
- osłona listwy kontrolno-pomiarowej,
- osłona listwy zaciskowej licznika.
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