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PROCEDURA PRZYŁĄCZENIA AGREGATU 

PRĄDOTWÓRCZEGO ZASILANIA REZERWOWEGO  

w Spółkach Grupy Kapitałowej ESV1 
 

Klienci przyłączeni do sieci ESV będący odbiorcami końcowymi, którzy planują podłączenie agregatu 

prądotwórczego wewnątrz instalacji elektrycznej przyłączonej do sieci, dokonują ZGŁOSZENIA zgodnie 

z poniżej opisanymi krokami: 

 

KROK 1: Poinformowanie ESV o zamiarze zainstalowania agregatu prądotwórczego 

Wypełnienie i przesłanie „Zgłoszenia zainstalowania agregatu prądotwórczego zasilania rezerwowego” 

wraz z wymaganymi załącznikami – link do zgłoszenia tutaj 

 

Zgłoszenie przyłączenia agregatu należy przesłać: 

1) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej  na adres e-mail: sekretariat@esv.pl; 

2) za pośrednictwem operatora pocztowego na adres korespondencyjny: ESV S.A.,  

ul. Ciepłownicza 1A, 55-011 Siechnice, tel. 71 311 39 11, 71 311 39 13. 

 

KROK 2: Weryfikacja zgłoszenia 

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, przygotujemy i prześlemy do Państwa w celu uzgodnienia, wzór 
dokumentu pt. „Instrukcja Współpracy Ruchowej”, gdzie zostaną określone zasady funkcjonowania 
zasilania rezerwowego. 

 
KROK 3:  Podpisanie Instrukcji Współpracy Ruchowej 

Po uzgodnieniu i podpisaniu „Instrukcji Współpracy Ruchowej”, zostanie określony termin instalacji 

agregatu prądotwórczego w wewnętrznej instalacji elektrycznej Odbiorcy Końcowego.  

 

 
 

 

 

 
1 Grupa Kapitałowa ESV – oznacza grupę spółek, w skład której wchodzą: ESV Spółka Akcyjna – jako spółka dominująca oraz spółki 
zależne od ESV S.A., których zestawienie jest dostępne na stronie www.esv.pl. 

https://www.esv.pl/fileadmin/user_upload/oferty/energia_elektryczna/przylaczenie_do_sieci/zgloszenie_zainstalowania_agregatu_pradotworczego_zasilania_rezerwowego.pdf
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