PROCEDURA PRZYtACZENIA MIKROINSTALACIJI DO SIECI
DYSTRYBUCYJNEJ Spotek Grupy Kapitatowej ESV?

Prawo Energetyczne wskazuje dwa tryby postepowania w przypadku przytgczenia mikroinstalacji:

TRYB 1: Przytgczenie mikroinstalacji na podstawie Zgtoszenia.?

Klienci przytgczeni do sieci ESV, bedacy odbiorcami koncowymi, ktérzy planujg podtaczenie mikroinstalacji,
ktorej moc zainstalowania nie bedzie wieksza niz moc przytaczeniowa dla obiektu, dokonujg ZGtOSZENIA
na druku ,Zgtoszenie przylaczenia mikroinstalacji, Wniosek o okreslenie warunkéw przytaczenia
mikroinstalacji do sieci” - (dalej jako: , Zgtoszenie”) dostepnym na stronie www.esv.pl, zgodnie z ponizej
opisanymi krokami:

KROK 1: Poinformowanie ESV o zainstalowaniu mikroinstalacji
Wypetnienie i przestanie Zgtoszenia wraz z wymaganymi zatgcznikami. Zgtoszenie nalezy ztozy¢ do ESV co
najmniej 30 dni przed planowanym uruchomieniem mikroinstalacji — link do Zgtoszenia dostepny tutaj.

Zgloszenie sporzadza sie na pisSmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym albo w postaci papierowej
opatrzonej podpisem wtasnorecznym i sktada sie3:
1) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@esv.pl;
2) za posrednictwem operatora pocztowego na adres korespondencyjny: ESV S.A.,
ul. Cieptownicza 1A, 55-011 Siechnice, tel. 71 31139 11, 71 311 39 13.

KROK 2: Weryfikacja zgtoszenia

Po pozytywnej weryfikacji Zgtoszenia i spetnieniu wymagan stawianych prosumentom w ustawie z dnia
20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii (Dz. U. 2015 poz. 478 z pdzn. zm.), sporzadzimy
i przeslemy do Panstwa potwierdzenie ztozenia kompletnego Zgtoszenia tj. ,Potwierdzenie ztozenia
zgtoszenia o gotowosci do przytqczenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej ESV”.

KROK 3: Odbior i sprawdzenie mikroinstalacji

Po pozytywnej weryfikacji Panstwa Zgtoszenia, ESV dostosuje uktad pomiarowo-rozliczeniowy, ktory
bedzie mierzyt ilo$¢ energii pobranej i oddanej do sieci. Na dostosowanie urzadzen ESV ma 30 dni od daty
wptywu kompletnego Zgtoszenia przytgczenia mikroinstalacji. O terminie realizacji poinformuje Panstwa
pracownik ESV w kontakcie telefonicznym.

KROK 4: Aktualizacja Umowy kompleksowej lub Umowy sprzedazy

Na podstawie Zgtoszenia przytgczenia mikroinstalacji, ktére zostato ztozone, pozytywnie zweryfikowane
i potwierdzone, otrzymacie Panstwo jeden egzemplarz aneksu do Umowy. W przypadku koniecznosci
aktualizacji Umowy, prosimy o zgtoszenie tego do Sprzedawcy energii.

1 Grupa Kapitatowa ESV - oznacza grupe spotek, w sktad ktérej wchodza: ESV Spoétka Akeyjna —jako spétka dominujgca oraz spotki
zalezne od ESV S.A., ktérych zestawienie jest dostepne na stronie www.esv.pl.
2 art.7 ust. 8d* Prawo energetyczne (Dz. U. 22024 r. Nr 266 z pézn. zm.).

8 Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wymagan technicznych, warunkéw przytaczania oraz
wspotpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym (Dz. U. poz. 1098).
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TRYB 2: Zgtoszenie przytgczenia mikroinstalacji w trybie okreslenia warunkéw

przytaczenia.*

Procedura przytaczenia mikroinstalacji w trybie okreslenia warunkdw obowigzuje Klientéw:
1) kiedy moc zainstalowana mikroinstalacji jest wieksza od mocy przytgczeniowej do obiektu lub
2) kiedy obiekt nie jest przytgczony do sieci ESV
i odbywa sie poprzez ztozenie WNIOSKU na druku ,Zgtoszenie przytgczenia mikroinstalacji, Wniosek
o okreslenie warunkéw przytaczenia mikroinstalacji do sieci” - (dalej jako: ,Wniosek”) dostepnym na
stronie www.esv.pl, zgodnie z ponizej opisanymi krokami:

KROK 1: Ztozenie Whniosku
Wypetnienie i przestanie Wniosku z uzupetnieniem sekcji 5 Wniosku ,PARAMETRY PRZYLACZENIA” - wraz
z wymaganymi zatgcznikami - link do Wniosku dostepny tutaj.

Whiosek sporzadza sie na pismie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym albo w postaci papierowej
opatrzonej podpisem wiasnorecznym i sktada sie:
1) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@esv.pl;
2) za posrednictwem operatora pocztowego na adres korespondencyjny: ESV S.A.,
ul. Cieptownicza 1A, 55-011 Siechnice, tel. 71 311 39 11, 71 311 39 13.

KROK 2: Warunki przytaczenia i zawarcie umowy o przytaczenie do sieci

Na podstawie ztozonego Whniosku, zgodnie z obowigzujgcymi terminami wskazanymi w art. 7 ust. 8g Prawo
Energetyczne, zostang przestane do Panstwa warunki przytaczenia do sieci wraz z projektem umowy
o przytgczenie, gdzie zostanie okreslony zakres prac po stronie ESV jako przedsiebiorstwa energetycznego
oraz Panistwa jako podmiotu przytgczanego.

KROK 3: Realizacja zapis6w wynikajacych z umowy o przytaczenie oraz warunkow przytaczenia
Zawarcie umowy o przytgczenie jest podstawa do rozpoczecia realizacji wymaganych prac. Zobowigzania
wynikajgce z umowy o przytgczenie do sieci okreslajg zakres prac do wykonania przez Panstwa oraz ESV.
Po zakonczeniu prac potwierdzimy gotowosé ESV do przytaczenia obiektu do sieci elektroenergetycznej
i Swiadczenia ustug dystrybucji energii elektrycznej poprzez wydanie Karty Danych Technicznych.

KROK 4: Zawarcie/aktualizacja umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji
Zmiana mocy/dostarczanie energii elektrycznej, bedzie mozliwe po aktualizacji/zawarciu przez Panstwa
umowy kompleksowej lub umowy o swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej.

Do zawarcia umowy potrzebne bedg nastepujace dokumenty:

1) wniosek o zawarcie umowy,

2) oswiadczenie o gotowosci instalacji do przytgczenia,

3) Karta Danych Technicznych,
przestane na adres podany w KROKU 1 powyzej. Po pozytywnej weryfikacji dokumentéw, sporzadzimy
i przeslemy Panstwu do podpisu umowe lub aneks do umowy.

KROK 5: Po podpisaniu umowy/aneksu na podstawie ztozonego Whniosku, ESV dostosuje uktad
pomiarowo-rozliczeniowy, ktéry bedzie mierzyt ilos¢ energii pobranej i oddanej do sieci.

4 art.7 Prawo energetyczne (Dz. U. 22024 r. Nr 266 z p6zn. zm.).
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Wymagane dane do Zgtoszenia/Wniosku przytgczenia mikroinstalaciji:

e dane indentyfikacyjne i teleadresowe Zgtaszajgcego/Wnioskodawcy — odbiorcy koricowego, ktéry ma
zawartg umowe o swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej lub umowe kompleksowg,

e dane obiektu przytagczonego do sieci, w ktérym zamontowano mikroinstalacje,

e dane techniczne urzadzen przytgczanej mikroinstalacji (rodzaj odnawialnego zrédta energii, liczba,
moc, typy poszczegdlnych modutdéw wytwarzania energii elektrycznej),

e oswiadczenie instalatora mikroinstalacji,

e petnomocnictwo w przypadku gdy zgtoszenie podpisywane jest przez osobe reprezentujaca
Zgtaszajgcego/Wnioskodawce.

Obowigzki informacyjne:

Zgodnie z Art. 5. - [Obowiazki informacyjne wobec operatora systemu dystrybucyjnego

elektroenergetycznego] — ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrddtach energii (Dz. U. 2015

poz. 478 z pdin. zm.), Wtasciciel mikroinstalacji ma obowigzek poinformowania Operatora Systemu

Dystrybucyjnego o zmianach (o terminie przytagczenia mikroinstalacji, lokalizacji przytaczenia

mikroinstalacji, rodzaju odnawialnego zrédta energii i magazynu energii elektrycznej uzytego w tej

mikroinstalacji oraz tgcznej mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji), w szczegdlnosci o:

v" zmianie rodzaju odnawialnego zrédfa energii uzytego w mikroinstalacji lub jej mocy zainstalowanej
elektrycznej oraz zmianie mocy zainstalowanej elektrycznej magazynu energii elektrycznej -
w terminie 5 dni od dnia zmiany tych danych;

v' trwajagcym dtuzej niz 30 dni zawieszeniu lub zakoriczeniu wytwarzania energii elektrycznej
z odnawialnych Zrdédet energii w mikroinstalacji lub w matej instalacji - w terminie 14 dni od dnia
zawieszenia lub zakorfczenia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych Zrédet energii
w mikroinstalacji lub matej instalacji.

Informacje dodatkowe:

e t3czna moc zainstalowana mikroinstalacji w obiekcie nie moze przekroczy¢ 50 kW;

e Dla kazdego obiektu, w ktérym bedzie zainstalowana mikroinstalacja, nalezy ztozy¢ druk ,Zgtoszenie
przytaczenia mikroinstalacji, Wniosek o okreslenie warunkéw przytaczenia mikroinstalacji do sieci”,
z uwzglednieniem jednego punktu poboru energii elektrycznej (dotyczy takze obiektu zasilanego
kilkoma przytaczami);

e Za przytaczenie do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji, nie pobiera sie optat — pod warunkiem,
ze odbiorca posiada juz przytacze spetniajgce wymagania umozliwiajace przytaczenie mikroinstalaciji.
Jezeli obecne przytacze nie spetnia wymagan lub potrzebne jest kolejne przytgcze to optata ustalana
jest na podstawie obowigzujacej Taryfy ESV;

e Budowa mikroinstalacji jak i instalacji taczgcej mikroinstalacje z siecig elektroenergetyczng musi by¢
wykonana przez uprawnionego instalatora co zagwarantuje, ze mikroinstalacja bedzie poprawnie
zamontowana i beda spetnione wymagania dotyczace bezpieczenstwa pracy instalacji w obiekcie i sieci
elektroenergetycznej. Instalator musi posiadaé jedne z kwalifikacji, ktére pozwalajg mu na montaz
zrédet wytwdrczych:

v' Certyfikat potwierdzajgcy kwalifikacje do instalowania odnawialnych Zrédet energii (art. 136
i art. 145 ustawy o odnawialnych Zrédtach energii (Dz. U. 2015 poz. 478 z pdzn. zm.) lub

v Wazine $wiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci lub

v' Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.



